
从hart基金会下载仪表对应的DD文件，放到FM安装目录的DD里面

扫描到仪表后，点击菜单上的Action，然后选择Select DTM。
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在弹出的选择框中选择 HART Built-in DTM
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[bookmark: _GoBack]之后出现的菜单就跟475很像了
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DTM Revision DTM Venc

EJX FDT2.0 HART DTM 5.1.0.1 YOKOGAWZ
EJA-NEXT FDT2.0 HART7 DTM  5.1.0.1 YOKOGAWZ
EJA-NEXT FDT2.0 HARTDTM  5.1.0.1 YOKOGAWZ
ROTAMASS3 FDT2.0 HART DTM  5.1.0.1 YOKOGAWZ
EJA-NEXT-LP FDT2.0 HART7 DTM 5.1.0.1 YOKOGAWZ
EIX910 FDT2.0 HART7 DTM 5.1.0.1 YOKOGAWE
EJX910 FDT2.0 HART DTM 5.1.0.1 YOKOGAWE

HART Built-in DTM 3.5.4.126 YOKOGAWZ

Assign selected DTM to this device model.
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